zalecany montaz zewnetrznego czujnika
temperatury:
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ok. 2m nad poziomem terenu, nalezy
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Schemat technologii i akpia wezta cieplnego w budynku mieszkalnym
przy ul. Szarych Szeregéw 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
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Schemat usytuowania wezta w pomieszczeniu

Hpom.=2,45 m

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDYNEK MIESZKALNY ul. Szarych Szeregéow 5 w
Nowym Dwporze Mazowieckim

Tytut rysunku:
Schemat hydrauliczny wezla cieplowniczego
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